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13 KRAV TIL KOMPETANSE FOR SERTIFISERING

13.1 Krav til kompetanse

13.1.1 Generelt

Brann- og eksplosjonsvernloven og Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter (ref. underkapittel 2.2) krever at gassteknisk personell skal ha dokumentert kompetanse som grunnlag for å kunne utføre arbeidet fagmessig og betryggende. 

For å imøtekomme disse kravene, har gassbransjen bidratt til at det er etablert en sertifiseringsordning hvor gassteknisk personell kan dokumentere kompetanse gjennom et kompetansesertifikat. Ordningen er opprettet for å sikre at gassteknisk personell har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i faget, og at en kan dokumentere dette overfor kunder og myndigheter. Sertifikatet utstedes av et akkreditert sertifiseringsorgan. Grunnlaget for å bli sertifisert er relevant yrkesutdanning eller dokumentert relevant praksis. I tillegg må det gjennomføres en gassfaglig tilleggsutdanning.

Myndighetene (DSB) anerkjenner opplæringen i sertifiseringsordningen som tilstrekkelig til å oppfylle forskriftenes
 krav til kompetanse til å forstå gassanleggenes oppbygning og virkemåte.  Norsk Gassnorm krever at gassteknisk personell innehar relevante sertifikater.
13.1.2 Kompetanse for arbeider som faller inn under trykkforskriften

Produsent med sitt personell må ha tilstrekkelig kompetanse til å bygge anlegg som oppfyller kravene i forskriften.  

Trykkforskriften har formuleringer om tekniske og administrative krav som setter krav til kompetanse i ulike sammenhenger.  For arbeid på installasjoner i kategori II eller høyere vil et teknisk kontrollorgan (TK) måtte bli involvert i samsvarsvurderingen, avhengig av modul (prosedyre) som er valgt av produsent. Det tilligger TK å vurdere kvalifikasjonene til produsent, herunder personellets kompetanse.  

For arbeid på installasjoner i kategori I og §18 må produsent sørge for at personellet har tilstrekkelig kompetanse.  Kompetansen skal kunne dokumenteres for markedskontrollmyndigheten (DSB) innenfor de feltene arbeidsoppgavene omfatter.  Virksomhet som har personell som er utdannet gasstekniker II oppfyller kravene (jfr. underkapittel 13.4.3, Tabell 13.2 og Vedlegg 13.1).

For sammenføyning av rør og komponenter i kategori II eller høyere kreves det at personellet som utfører sammenføyningen/sveisingen er godkjent av TK eller tredjepartsorgan som er utpekt av myndighetene for denne oppgaven.  Dette gjelder uavhengig av type rørmateriale.  

For utførelse av ikke-destruktive undersøkelser på utstyr i kategori III eller IV må personellet være godkjent av TK eller tredjepartsorgan.

13.1.3 Kompetanse for utførelse av tilstandskontroll

Eier/bruker er ansvarlig for at tilstandskontroller som foreskrevet i forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff utføres og at den som utfører kontrollen skal ha dokumentert kompetanse.  Den som utfører kontrollen /kontrollinstans skal ha kunnskaper om og erfaringer med aktuelle kontrollmetoder.

Ut fra sertifiseringsordningen vil Gasstekniker I være kvalifisert for å utføre årskontroll på mindre anlegg, jfr. Tabell 13.2. Gasstekniker II vil være kvalifisert til å utføre årskontroller på alle typer gassinnstallasjoner. Faglig leder kan ikke selv utføre årskontroller, men vil være den i virksomheten som har det overordnede ansvar for alle typer kontroller. Dersom kontrollør ikke har gjennomført opplæring tilsvarende nevnte sertifikatklasser, må han/hun på annen måte dokumentere at han/hun er kvalifisert på de områdene som kontrollen omfatter.
Opplæring som faglig leder dekker det teoretiske grunnlaget for å ha ansvar for periodiske tilstandskontroller av LPG-tanker og skrive kontrollrapporter. Opplæring som gasstekniker II gir både teoretiske og utførende kunnskap om  periodiske tilstandskontroller av LPG-tanker og skrive kontrollrapporter (rutinemessig kontroll og periodisk kontroll, jfr. underkapittel 11.4.4 og 11.4.5 .  For å gjennomføre rekvalifisering av tanker (jfr. Underkapittel 11.5) kreves det i  tillegg at kontrollinstansen kan dokumentere erfaring med aktuelle typer kontroll og metodene som benyttes, slik som spesifisert i NS-EN 12817-12820.  Minimumskravet til erfaring er to år.
For visse typer kontroller krever myndighetene mer spesialisert kompetanse.  Dette gjelder bl.a. kontroller av (større) gasskjeler, hvor det også kreves at kontrollinstansen/kontrolløren har inngående kunnskap om materialteknologi, sveiseteknikk, ikke-destruktive prøvemetoder osv.  Høy kompetanse på disse områdene er spesielt viktig i forbindelse med ombygging av kjeler fra olje til gass, for å kunne bedømme/beregne den sikkerhetsmessige betydningen av at temperaturen i brennkammeret øker.  Krav om spesialkompetanse gjelder også for kontroll av automatikk og sikkerhetsutstyr på ubetjente kjeler (ubetjent mer enn 24 timer).

13.2 Faglig bakgrunn 

13.2.1 Gassteknisk personell

Den faglige basisen for gassteknisk personell er fagbrev i et relevant fag eller tilstrekkelig relevant praksis.
De mest aktuelle fagbrevene er rørlegger, industrirørlegger eller kuldemontør. Personell som kan vise til andre, relevante fagbrev og/eller relevant praksis kan søke sertifiseringsselskapet  om å få godkjent sin utdanning/praksis som grunnlag for sertifikat og deretter melde seg på kurs. 
For personer som ikke har tilstrekkelig relevant utdanning/praksis til å få sertifikat er det mulig å arbeide med gass under oppsyn av en annen sertifisert Gasstekniker I.  Personen må i forkant ha gjennomført og bestått prøve på innføringskurset samt ha gjennomført hele Gasstekniker I-kurset og bestått teoretisk prøve. Personen uten sertifikat blir da en lærekandidat mens personen med sertifikat blir oppsynsperson. Oppsynspersonen er da ansvarlig for arbeidet som blir gjort og må sammen med lærekandidaten skrive under på alle sjekklister og dokumentasjon. Det skal skrives en skriftlig avtale mellom lærekandidaten og foretaket. Sertifisert faglig leder er ansvarlig for at avtalen følges opp. Det skal søkes sertifiseringsselskapet om å få godkjent en slik ordning. Sertifiseringsselskapet vil da sette en tidsperiode som lærekandidaten må arbeide med gassanlegg før han kan gå opp til praktisk Gasstekniker I-prøve og deretter søke om sertifikat hvis denne blir bestått.
Tilsvarende ordning gjelder også for Gasstekniker II, men da må oppsynspersonen inneha Gasstekniker II-sertifikat. Lærekandidaten må i forkant ha gjennomført og bestått prøve både i teori og praksis for Gasstekniker I, samt gjennomført Gasstekniker II-kurs og bestått teoriprøve på dette kurset.
13.2.2 Faglig leder

For personell som skal være faglig leder, kreves det fagtekniker-, mester-, eller ingeniørutdanning innen et relevant fagområde eller dokumentert praksis på minimum 2 år på tilsvarende nivå.

De mest aktuelle fagtekniker-utdanningene er: VVS-fag, klima, energi og miljøfag, kulde- og varmepumpeteknikk og prosessteknikk.

De mest aktuelle mesterutdanningene er rørlegger/rørfag eller kuldemontør.

De mest aktuelle ingeniørutdanningene er ing./siv.ing. utdanning innen hovedområdene bygg, kjemi og maskin.
I tillegg til nevnte utdanninger kan det søkes til sertifiseringsselskapet om å få godkjent andre studieretninger og/eller relevant praksis. 
13.3 Gassfaglig tilleggsutdanning

13.3.1 Innføringskurs

All utdanning innenfor gassområdet bygger på et innføringskurs som er obligatorisk for alle som planlegger, utfører, drifter og kontrollerer gassanlegg.  Innføringskurset skal følge fastsatt læreplan og avsluttes med en skriftlig prøve som må bestås for å komme videre i utdanningen.  Videre opplæring differensieres avhengig av type arbeidsoppgaver opplæringen skal dekke.

13.3.2 Utarbeidet læreplan 

Den gassfaglige tilleggsutdanningen skal bygge på utarbeidet læreplan (jfr. Vedlegg 13.1) og bestå både av praktisk og teoretisk opplæring. Den teoretiske opplæringen kan gjennomføres som tradisjonell undervisning eller fjernundervisning. Den praktiske opplæringen må gjennomføres på et sted og på en måte som sikrer at kandidatene får opplæring relatert til kompetansekravene og det utstyret de skal betjene. 

13.3.3 Krav til tilbyder av opplæring

Opplæringen som gis i henhold til sertifiseringsordningen for gassteknikere, må godkjennes av et akkreditert sertifiseringsorgan. Virksomheter som skal gi opplæring i henhold til sertifiseringskravene må også kunne dokumentere systemer og kvalifikasjoner relevant for denne ordningen og oppfylle kravene i sertifiseringsorganets normative dokument.

Tilbydere av opplæring er opplyst på www.gassnormen.no
13.3.4 Krav til prøve og sensor

Den gassfaglige tilleggsutdanningen avsluttes med prøve. Prøveform og sensor skal godkjennes av sertifiseringsorganet. Ved bestått prøve kan kandidaten søke sertifiseringsorganet om kompetansesertifikat. 

13.4 Sertifisering av gassteknikere og faglig leder

13.4.1 Utstedere av kompetansesertifikat 

Kompetansesertifikatet utstedes av et akkreditert sertifiseringsorgan som administrerer prosedyrer for å sertifisere gassteknisk-personell i samsvar med kravene i kapittel 13 av Norsk Gassnorm, med unntak av avsnitt 13.5 som beskriver foretakregistrering. Sertifiseringsorganet skal tilfredsstille kravene i NS EN ISO/IEC 17024, ”Samsvarsvurdering – Generelle krav til organer for sertifisering av personell”.   

Sertifiseringsorganer er opplyst på www.gassnormen.no 

13.4.2 Grunnlag for sertifisering

Personell som oppfyller kravene til kompetanse og har bestått prøve, kan søke sertifiseringsorganet om å få utstedt kompetansesertifikat i henhold til klasseinndelingen i Tabell 13.1.  

Personell som kan dokumentere relevant arbeidserfaring med gassinstallasjoner, kan søke sertifiseringsorganet om å få gå opp til prøve som privatister. Søknaden vurderes av sertifiseringsorganet på grunnlag av dokumentert erfaring og utdannelse.

Sertifiseringskrav, søknadsskjema og all nødvendig informasjon for å bli sertifisert er tilgjengelig på sertifiseringsorganets egne nettsider.

13.4.3 Sertifikatklasser og arbeidsområder
Det etableres tre kompetanseprofiler, gasstekniker I, gasstekniker II og faglig leder. Gasstekniker II bygger på gasstekniker I, og gasstekniker II kan utføre arbeidsoppgaver innenfor begge klassene. Bakgrunn og utdannelse for de ulike profilene er skissert i Tabell 13.1. Sertifikatklasser og arbeidsområder er fremstilt skjematisk i Tabell 13.2.

	Sertifikat II


	

	Gasstekniker II (60 timer)


	

	Sertifikat I


	Godkjent faglig leder

	Gasstekniker I (60 timer)


	Faglig leder (50 timer)

	Fagutdanning og praksis


	Tekniker-, mester- eller ingeniørutdanning eller dokumentert relevant praksis

	Innføringskurs i gass 21 timer




Tabell 13.1: Kompetanseprofiler innenfor gassutdanningen

	Klasse
	Arbeidsområde/innhold
	Anleggstyper
	Undervisningsmetode/​lærested

	Innføringskurs i gass
Estimert studietid:

21 timer


	Gass i Norge

Gassers egenskaper

Bruksområder

Oppbygging av gassanlegg

Regelverk

· Lov

· Forskrift

· Gassnormen

Helse, miljø og sikkerhet

Komponenter
	
	Teori:

Samling og/eller

fjernundervisning

Demonstrasjon

av utslipp, brann og førstehjelp

	Gasstekniker I

Estimert studietid:

60 timer


	Planlegging, montasje og service av mindre og enklere anlegg for naturgass og LPG, med trykk maksimalt 0,5 bar.  Flaskesentraler skal likevel inngå. 

Montasje av gassforbrukende utstyr og kjel som tillates montert uten eget fyrrom.

Gasstanker og abonnentsentraler skal være utstyrt med regulator fra leverandør og samsvarserklært (CE-merket) som en samlet enhet med leveringstrykk ikke over 0,5 bar.  

Utførelse av årskontroll
 av samme type anlegg
	· Anlegg med gass i gassfase

· Boliggassinstallasjon

· Mindre industri – gassfase

· Tankanlegg, over og under bakken uten fordamper

· Flaskesentral anlegg

· Mindre abonnentsentraler for naturgass

· Varmeanlegg: Gasskjelanlegg (uten krav om fyrrom), peiser, 

· Apparater: Komfyr, grill, IR varme

· Service, drift og

vedlikehold
	Teori og praksis på prøvestasjon eller anlegg.

Nødvendig med praktisk montasje-arbeid og utstyr for oppstart, feilsøking og drifting.



	Gasstekniker II

(Montasjeleder/

plassansvarlig)

Bygger på gasstekniker I

Estimert studietid:

60 timer


	Plassansvarlig for montasje og service av større gassanlegg som omfattes av Gassnormen 

Installasjon, igangsetting og service av større gassforbrukende utstyr og brenneranlegg

Utførelse av årskontroll av samme type anlegg, eller mindre.  Utføre tilstandskontroller av LPG-tanker. Rekvalifisering av LPG-tanker forutsetter at kravene i 13.1.3, 3.avsnitt, er oppfyllt
	· Tankanlegg over og under bakken

· Fordamperanlegg

· LNG anlegg

· CNG anlegg

· Større abonnentsentraler

· Større gassforbrukende utstyr 

· Brenner-kjelanlegg, 

· IR-varme 

· Varmluftaggregat
· Service, drift og vedlikehold
	Teori og praksis på prøvestasjon eller større anlegg.

Nødvendig med praktisk montasjearbeid og utstyr for oppstart, feilsøking og drifting.



	Faglig leder

Estimert studietid:

50 timer


	Overordnet ansvar for kontroller , montasje, dokumentasjon og driftsetting av gassanlegg samt service, vedlikehold og kontroll

Overordnet ansvar av kontroller av samme type anlegg som virksomheten installerer, eller mindre. samt overordnet ansvar for  tilstandskontroller  av LPG-tanker. Ansvar for rekvalifisering forutsetter at kravene i 13.1.3, 3.avsnitt er oppfyllt
	
	Teori:

Samlinger

Fjernundervisn.

Prosjekt:

KS-system


Tabell 13.2: Sertifikatklasser og arbeidsområder

13.4.4 Registrering og bruk av sertifikatet

Gyldig sertifikat gir rett til å bli oppført i sertifikatregisteret knyttet til ordningen. 

Sertifikatet er personlig og henviser til hvilke typer gasstekniske arbeider en kan utføre. 

13.4.5 Fornyelse, mislighold og inndraging

Sertifikatet skal fornyes og grunnlag for resertifisering er dokumentasjon av arbeid innen fagfeltet og oppdatert kunnskap om den tekniske utviklingen. Ved mislighold og brudd på reglene for arbeidsutførelse og sertifisering, kan sertifikatet bli inndratt. Mer detaljerte bestemmelser finnes i sertifiseringsorganets sertifiseringsbestemmelser.

13.4.6 Forhold til andre sertifikater

Denne sertifiseringsordningen erstatter ikke sertifikater knyttet til sveising av PE-rør for gass eller sertifikater for sveising av stål eller hardlodding. Arbeidere som skal utføre denne typer arbeider, uten å foreta andre typer montasjearbeid på gassanleggene, trenger ingen tilleggssertifikater. Gassteknikere som skal utføre sveising (stål eller plast) og/eller hardlodding må inneha respektivt sveise- /loddesertifikat.

13.5 Registrering av foretak

For å dokumentere at foretak som installerer eller utfører kontroll av gasstekniske installasjoner holder høy faglig kvalitet, kan foretakene søke om registrering på Gassnormens hjemmeside. For at en leveranse skal være i samsvar med Gassnormen, må slik registrering foreligge.

For å kunne registreres må foretak som skal forestå installasjon og/eller kontroll av gassanlegg oppfylle følgende krav:

· Foretaket må ha en ansatt som er sertifisert faglig leder.  For de minste foretakene, for eksempel enkeltmannsforetakene, kan disse inngå en skriftlig avtale med en sertifisert faglig leder.  (Dette betyr at en sertifisert faglig leder kan kan være faglig leder for mer enn ett foretak.)
· Foretaket må benytte sertifisert personell innenfor aktuelt område

· Foretaket må ha et kvalitetssikringssystem inkludert HMS som ivaretar kontroll- og dokumentasjonskravene

· Foretaket må kunne vise til gyldig firmaattest og ha ansvarsforsikring

























































� Trykkforskriften og forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff





� En bør likevel ta hensyn til tidligere utførte risikovurderinger om en   kontrollerer anlegg en selv har installert.  Det vil være en ekstra kvalitetsjekk å benytte ekstern kontrollinstans om anlegget tidligere er vurdert å kunne representere en mulig, men akseptabel risiko.   
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